
 

 

 

 

Zapotrzebowanie 

 

-kocioł kondensacyjny moc do 50 kW o dużej pojemności wodnej (ze względu na     

 nagrzewnice na sali) -przystosowany do spalania gazu G20(GZ50) 

-automatyka pogodowa 

-wkład kominowy koncentryczny do kotła -12 mb 

-separator powietrza i zanieczyszczeń przystosowany do wielkości instalacji 

- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej (detektor gazu     

  DEX-12, zawór klapowy MAG-3 dn50, kołnierz stalowy szyjkowy spawalniczy (2 szt), 

moduł alarmowy MD 2.Z, sygnalizator akustyczno – optyczny SL-32) 

-wymiana naczynia przeponowego do C.O. min 35l 

-przyłączenie do istniejącej instalacji 

-montaż + uruchomienie 

 


